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En este trabajo, se presentan los resultados del estudio de las variables que intervienen en el
deterioro paulatino que presentan las chimeneas de los equipos generadores de vapor en centrales
termoeléctricas, principalmente las que operan con combustibles pesados. Los estudios se llevaron a
cabo tanto en campo como en laboratorio, comenzando con la toma de muestras de material seco y
muestras de lavado a diferentes alturas dentro de la chimenea. La toma de muestras se realizó
principalmente en las  regiones que presentaban mayor deterioro.  Posteriormente se realizaron
análisis químicos tanto al agua de lavados; cloruros, sulfatos, nitratos, dureza, metales varios; como
a las cenizas, en cuanto a azufre y humedad. Los resultados obtenidos mostraron que los daños
presentados se deben entre otras causas a la combinación de ceniza y agua pluvial, condiciones que
producen acidez, principalmente a temperaturas elevadas, condiciones altamente favorables para la
presencia de corrosión de materiales en las chimeneas de este tipo de equipos de generación de
vapor.


